
 
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
กอสรางอาคารเรือนนอนผูปวยตึกฟนฟู (4 ชั้น)  

แบบเลขที่ 9162+เอกสารเลขที่ ข.439/พ.ย./55+เอกสารเลขที่ ก.21/ก.พ./55  จํานวน 1 หลัง  
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา อําเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

 
1. ความเปนมา  

ตามที่กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2557  งบลงทุน  เพื่อกอสรางอาคารเรือนนอนผูปวยตึกฟนฟู (4 ช้ัน) พรอมครุภัณฑประกอบ 
จํานวน 1 หลัง  โดยมีพื้นที่ใชสอย  4,464  ตารางเมตร ซ่ึงไดมีการประมาณราคากลางคากอสราง  เปนเงิน
ทั้งสิ้น  68,476,000.- บาท (หกสิบแปดลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)  สถานที่กอสราง ณ โรงพยาบาล
ธัญญารักษสงขลา  เลขที่ 186 หมูที่ 8  ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

 
2. วัตถุประสงคโครงการ 

โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา  สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  เปนหนวยงานทางดาน
วิชาการที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค  มีหนาที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่  11  จังหวัดภาคใต ดงันี้ 

2.1 เพื่อรองรับผูปวยติดยาและสารเสพติดในระยะฟนฟบูําบัดสมรรถภาพ 
2.2 ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางดานยาเสพติด แกสถานบริการทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
2.3 เพื่อรองรับกลุมบุคคลที่มีความสุมเสี่ยงในการเขาไปเกี่ยวของกับการเสพยาและสารเสพติด 
2.4 ใหมีการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยดานยาและสารเสพติดแกแพทยและบุคลากรดานสุขภาพในสถานบรกิารทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.5 เพื่อใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานวิชาการและงานสนับสนนุงานดานการบําบัดรักษา 
2.6 เพื่อใหการจัดหาผูรับจางในการกอสรางอาคารเรือนนอนผูปวยตึกฟนฟู (4 ช้ัน) พรอมครุภัณฑ

ประกอบ เปนไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549           
มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 
3. คุณสมบัตผิูเสนอราคา  

3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางกอสราง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 

                                              
                       3.3 ผูประสงค... 
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3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม       

3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม
นอยกวา 26,000,000 บาท (ยี่สิบหกลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาเดียว   โดยตรงกับสวน
ราชการ   หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่เชื่อถือได   

3.6 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ปองกันการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับจายของโครงการที่บุคคล 
หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555) 

3.7 ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต 2,000,000.- บาท 
(สองลานบาทถวน) ขึ้นไปกับกรมการแพทย ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายแตละครั้ง    
ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทถวน สามารถจายเปนเงินสดไดและใหจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายยื่นตอ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555) 
 
4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
เอกสารประกอบสัญญา 

4.1 อาคารเรือนนอนผูปวยตึกฟนฟู (4 ช้ัน)   แบบเลขที่  9162 จํานวน     98 แผน 
4.2 รายการประกอบแบบกอสราง  เอกสารเลขที่ ข.439/พ.ย./55 จํานวน     19 แผน 
4.3 แบบโครงสรางตานแผนดินไหว เอกสารเลขที่ ก.21/ก.พ./55 จํานวน       1 แผน 
4.4 มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ.2553   จํานวน       1 เลม 
4.5 รายการผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณกอสรางมาตรฐาน 
เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53      จํานวน       1 เลม 
4.6 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑและอุปกรณ                          

                       4.6.1 งาน... 
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4.6.1 งานสถาปตยกรรม     จํานวน       1 เลม 

- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หนาตางอลูมิเนียม   
เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53   
- รายละเอยีดการทาสีอาคาร  เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53 

   4.6.2 งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม    จํานวน       1 เลม 
- รายละเอยีดขอกําหนดคุณลักษณะเครื่องสบูน้ําประปา  
เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53   
- รายละเอยีดขอกําหนดคุณลักษณะถังบําบดัน้ําเสยีแบบชวีภาพ  
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53 

4.7 งานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร    จํานวน       1 เลม   
- รายละเอยีดขอกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร  
เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53 
4.8 งานวิศวกรรมเครื่องกล     จํานวน       1 เลม 
- รายละเอยีดขอกําหนดลิฟตขนสง เอกสารเลขที่ ก.153/ก.ย./53   
- รายละเอยีดขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (SPLIT TYPE)  
เอกสารเลขที่ ก.150/ก.ย./53 
 

5. ระยะเวลาในการดําเนนิการ 
ภายในระยะเวลาไมเกิน 630 วัน นับถัดจากวันเริ่มตนในสญัญาจาง 
 

6. ระยะเวลาสงมอบงาน 
 ภายในระยะเวลาไมเกิน  630 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  โดยสงมอบงานเปนงวด                     
รวม  15 งวด  ดังนี้  

งวดที่ 1 เปนจาํนวนเงิน  4 % (รอยละส่ีของเงินสัญญาจาง) 
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางสํานักงานควบคุมการกอสราง, ร้ัวช่ัวคราวกั้นบริเวณๆ

 กอสราง  และ 
1.1 ปองกันความเสียหายอาคารขางเคียง ,ปรับพื้นที่- ร้ือถอนสิ่งกอสรางที่กีดขวาง (ถามี) 
1.2 ปกผังอาคาร พรอมสงแบบแปลนตําแหนงวางผัง  และไดพิจารณาอนุมัติแลว 
1.3 ตอกเสาเข็ม , สงรายงานผลการตอกเสาเข็ม (พรอมรับรองการรับน้ําหนักบรรทุก

ปลอดภัย ของเสาเข็ม  ทุกตน โดยวิศวกรโยธาประเภทสามัญวิศวกร) และไดพิจารณาอนุมัติแลว 
1.4 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทกุระบบ ช้ันลางและ

ไดพิจารณาอนุมัติแลว 
                                                                                                                                                            ทั้งหมด... 
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ทั้งหมดแลวเสร็จ  (กําหนดเวลา   70   วัน) 
       
งวดที่ 2  เปนจาํนวนเงิน  9.5 % (รอยละเกาจุดหาของเงนิสัญญาจาง) 

จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
2.1 กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ 
2.2 กอสรางถังเก็บน้ําชั้นใตดิน 
2.3 ปรับถมดินกลับ, ทําระบบกําจัดปลวก 
2.4 หลอพื้นและผนังบอลิฟทถึงทองคานชั้นลาง 
2.5 หลอบันไดขึ้น ช้ันลาง 
2.6 หลอคาน – พื้นชั้นลาง 
2.7 หลอผนัง  คสล.  ถึงพื้นชั้นลาง 
2.8 หลอเสาชั้นลาง 
2.9 ฝง  SLEEVE และทอ CONDUIT สวนที่ตองฝงในคอนกรีตชั้นลาง 
2.10 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทุกระบบ ช้ันที่ 2 

 และไดพิจารณาอนุมัตแิลว 
ทั้งหมดแลวเสร็จ  (กําหนดเวลา   70   วัน) 
 

 งวดที่ 3  เปนจาํนวนเงิน  6 % (รอยละหกของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

3.1 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 2 
3.2 หลอคาน – พื้นชั้นที่ 2 
3.3 หลอผนังบอลิฟทถึงทองคานชั้นที่ 2 
3.4 หลอผนัง  คสล.  ถึงพื้นชั้นที่ 2 
3.5 หลอเสาชั้นที่ 2 
3.6 ฝง SLEEVE และทอ CONDUIT สวนที่ตองฝงในคอนกรีตชั้นที ่2 
3.7 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทกุระบบ ช้ันที่ 3 

 และไดพิจารณาอนุมัตแิลว 
ทั้งหมดแลวเสร็จ  (กําหนดเวลา   40   วัน) 
          

 งวดที่ 4   เปนจํานวนเงิน 4.7 % (รอยละส่ีจุดเจด็ของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

4.1 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 3 
 

           4.2 หลอคาน... 
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4.2 หลอคาน – พืน้ชั้นที่ 3 
4.3 หลอผนังบอลิฟทถึงทองคานชั้นที่ 3 
4.4 หลอผนัง  คสล.  ถึงพื้นชั้นที่ 3 
4.5 หลอเสาชั้นที่ 3 
4.6 ฝง  SLEEVE และทอ CONDUIT  สวนที่ตองฝงในคอนกรีตชั้นที่ 3 
4.7 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE  ของงานระบบทุกระบบ  ช้ันที่ 4 

 และไดพิจารณาอนุมัตแิลว 
ทั้งหมดแลวเสร็จ  (กําหนดเวลา   40   วัน) 
   

 งวดที่ 5   เปนจํานวน 5.6 % (รอยละหาจุดหกของเงินสญัญาจาง) 
  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

5.1 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 4 
5.2 หลอคาน – พืน้ชั้นที่ 4 
5.3 หลอผนังบอลิฟทถึงทองคานชั้นที่ 4 
5.4 หลอผนัง  คสล.  ถึงพื้นชั้นที่ 4 
5.5 หลอเสาชั้นที่ 4 
5.6 ฝง  SLEEVE และทอ CONDUIT  สวนที่ตองฝงในคอนกรีตชั้นที่ 4 
5.7 หลอเคานเตอร  คสล. ช้ันลาง 
5.8 กออิฐผนังติดตั้งวงกบ  (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)  ช้ันลาง 
5.9 เดินทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช  ช้ันลาง 
5.10 เดินทองานสุขาภิบาล ช้ันลาง 
5.11 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทุกระบบ ช้ันดาดฟา,  

 ช้ันหลังคา และสวนที่เหลือ และไดพิจารณาอนุมัตแิลว 
ทั้งหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา   40   วัน) 
 
งวดที่ 6 เปนจาํนวน 4 % (รอยละสี่ของเงินสัญญาจาง) 

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
6.1 หลอบันไดขึ้นชั้นดาดฟา 
6.2 หลอคาน – พืน้ชั้นดาดฟา 
6.3 หลอผนังบอลิฟตถึงทองคานชั้นดาดฟา 
6.4 หลอผนัง  คสล. ถึงพื้นชั้นดาดฟา 
6.5 หลอเสาชั้นดาดฟา , หลอเสาชั้นหลังคา 

                                                                                                                                                   6.6 ฝง sleeve... 
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6.6 ฝง  SLEEVE  และทอ CONDUIT  สวนที่ตองฝงในคอนกรีตชั้นดาดฟา 
6.7 หลอเคานเตอร คสล. ,หลอมานั่ง คสล.  ช้ันที่ 2 
6.8 กออิฐผนังติดตั้งวงกบ  (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)  ช้ันที่ 2 
6.9 ฉาบปูนภายในอาคาร ช้ันลาง 
6.10 เดินทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ช้ันที่ 2 เดินทองานสุขาภิบาล ช้ันที่ 2 
6.11 เดินทองานสุขาภิบาล ช้ันที่ 2  
6.12 ทดสอบรอยรั่วทอระบบสุขาภิบาล ช้ันลาง พรอมสงผลทดสอบ  
6.13 จัดสงวัสดุอุปกรณ – เอกสารคุณลักษณะ คณุสมบัต ิงานระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติ

ใช คร้ังที่ 1  
ทั้งหมดแลวเสร็จ  (กําหนดเวลา   40   วัน) 
 

 งวดที่ 7 เปนจาํนวน  3.9 % (รอยละสามจุดเกาของเงินสญัญาจาง) 
  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

7.1 หลอคาน – พืน้ – ครีบ ช้ันหลังคา 
7.2 หลอพื้นและผนังหองเครื่องลิฟท   
7.3 หลอผนัง คสล.– ผนังกันตก ช้ันดาดฟาและชั้นหลังคา 
7.4 ฝง  SLEEVE  และทอ CONDUIT  สวนที่ตองฝงในคอนกรีตชั้นหลังคา 
7.5 หลอเคานเตอร  คสล. ช้ันที่ 3 
7.6 กออิฐผนังติดตั้งวงกบ  (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)  ช้ันที่ 3 
7.7 ฉาบปูนภายในอาคารชั้นลาง 
7.8 ตกแตงทองพืน้ สําเร็จรูป 
7.9 เทปูนทรายรองรับวัสดุตกแตงพื้นชั้นลาง 
7.10 เดินทอ  CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ช้ันที่ 3 
7.11 รอยสายไฟฟางานระบบไฟฟา และระบบอื่น ๆ ช้ันลาง 
7.12 เดินทองานสุขาภิบาล ช้ันที่ 3 
7.13 ทดสอบรอยรั่วทอระบบสุขาภิบาล ช้ันที่ 2 พรอมสงผลทดสอบ 
7.14 เดินระบบทอน้ํายาพรอมอุปกรณของระบบปรับอากาศ ช้ันลาง  
7.15 จัดสงวัสดุอุปกรณ – เอกสารคุณลักษณะ คณุสมบัต ิงานระบบทกุระบบ เพื่อขออนุมัติ
ใช 
คร้ังที่ 2  

ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา   40   วัน) 
 
 

                                                                                                                                                            งวดที่ 8... 
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งวดที่ 8  เปนจาํนวน 3.6   % (รอยละสามจดุหกของเงนิสัญญาจาง) 
 จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

8.1 หลอคาน – พื้น – ผนัง ถังเก็บน้ําชั้นหลังคา 
8.2 หลอคาน – พื้นชั้นหลังคาคลุมลิฟต, บันได 
8.3 ติดตั้งโครงหลังคา 
8.4 ฝง  SLEEVE และทอ CONDUIT สวนที่ตองฝงในคอนกรีตชั้นหลังคา 
8.5 หลอเคานเตอร  คสล. ช้ันที่ 4 และสวนที่เหลือ 
8.6 กออิฐผนังติดตั้งวงกบ  (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)  ช้ันที่ 4  
8.7 ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 2 
8.8 เทปูนทรายรองรับวัสดุตกแตงพืน้ชั้นที ่2 
8.9 เดินทอ  CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ช้ันที่ 4 
8.10 รอยสายไฟฟางานระบบไฟฟา  และระบบอื่น ๆ ช้ันที่ 2 
8.11 เดินทองานสุขาภิบาล ช้ันที่ 4 
8.12 ทดสอบรอยรั่วทอระบบสุขาภิบาล ช้ันที่ 3 พรอมสงผลทดสอบ  
8.13 เดินระบบทอน้ํายาพรอมอุปกรณของระบบปรับอากาศ ช้ันที่ 2 
8.14 จัดสงวัสดุอุปกรณ – เอกสารคุณลักษณะ คณุสมบัต ิงานระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติ
ใช สวนที่เหลือ และไดพิจารณาอนุมัติแลวรวมทุกครั้ง 

ทั้งหมดแลวเสร็จ  (กําหนดเวลา   40   วัน) 
 
งวดที่ 9  เปนจาํนวน  4.4    %   (รอยละส่ีจุดสี่ของเงินสัญญาจาง) 

จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
9.1 มุงหลังคาพรอมพนฉนวนโพลียูริเทน 
9.2 ติดตั้งฉนวนกนัความรอนใตหลังคา (ทั้งสวนมุงหลังคา และสวนที่เปนหลังคา คสล.)  
9.3 กออิฐผนังติดตั้งวงกบ  (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)  สวนที่เหลือ 
9.4 ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 3 
9.5 เทปูนทรายรองรับวัสดุตกแตงพื้นชั้นที่ 3,ช้ันที่ 4  
9.6 ปูพื้นหินขดัชัน้ลาง และชั้นที่ 2 (พรอมขัดครั้งที่ 1) 
9.7 เดินทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช  สวนทีเ่หลือ 
9.8 รอยสายไฟฟางานระบบไฟฟา  และระบบอื่น ๆ ช้ันที่ 3 ,ช้ันที่ 4 
9.9 เดินทองานสุขาภิบาล ภายในอาคารสวนที่เหลือ  
9.10 ทดสอบรอยรั่วทอระบบสุขาภิบาล  ช้ันที่ 4 
9.11 เดินระบบทอน้ํายาพรอมอุปกรณของระบบปรับอากาศ ช้ันที่ 3 

ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา   40   วัน) 
              งวดที่ 10... 
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งวดที่ 10  เปนจํานวน  5.8    %   (รอยละหาจุดแปดของเงินสัญญาจาง) 
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
10.1  ฉาบปูนภายในอาคาร ช้ันที่ 4 และฉาบปูนภายในสวนที่เหลือ 
10.2  เทปูนทรายรองรับวัสดุตกแตงพื้นสวนทีเ่หลือ 
10.3  ปูพื้นหินขดัชัน้ที่ 3  (พรอมขัดครั้งที่ 1)  
10.4  ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนังภายในหองน้ํา  ช้ันลาง และช้ันที่ 2 
10.5  ติดตั้งโครงฝาเพดานชัน้ลาง และ ช้ันที่ 2  (ยกเวนสวนที่ตดิขัดกับงานระบบ) 
10.6  ติดตั้งวงกบกรอบบานประตู – หนาตางอลูมิเนียม  ช้ันลาง และชั้นที่ 2 
10.7  รอยสายไฟฟางานระบบไฟฟาและระบบอื่น ๆ ช้ันดาดฟา 
10.8  เดินทองานสขุาภิบาลแนวดิง่ (ทอเมน RISER)   
10.9  เดินทอดับเพลิง  
10.10 ดินทอระบายน้าํฝน 
10.11 ทดสอบรอยรั่วทอระบบสุขาภิบาล สวนที่เหลือ พรอมสงผลทดสอบ 
10.12 เดินระบบทอน้ํายาพรอมอุปกรณของระบบปรับอากาศ ช้ันที่ 4 และชั้นหลังคา 
10.13 ติดตั้งเครื่องเปาลมเย็น (FCU)  ช้ันลาง และชั้นที่ 2 

ทั้งหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา   35   วัน) 
 
งวดที่ 11  เปนจํานวน  6.6 %   (รอยละหกจดุหกของเงนิสัญญาจาง) 

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
11.1  ฉาบปูนภายนอกทั้งหมด 
11.2  ปูพื้นหินขดัชัน้ที่ 4  (พรอมขัดครั้งที่ 1) 
11.3  ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนังภายในหองน้ํา  ช้ันที่ 3 และชั้นที่ 4  
11.4  ติดตั้งโครงฝาเพดานชัน้ที่ 3  และชั้นที่ 4   (ยกเวนสวนที่ตดิขัดกับงานระบบ) 
11.5  ติดตั้งวงกบกรอบบานประตู – หนาตางอลูมิเนียม  ช้ันที่ 3 และ ช้ันที่ 4 
11.6  รอยสายไฟฟางานระบบไฟฟาและระบบอื่น ๆ สวนที่เหลือ 
11.7  ติดตั้งแผนฝาเพดานชั้นลาง  และชั้นที่ 2    (ยกเวนสวนที่ตดิขัดกับงานระบบ) 
11.8  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําประปา (COLD WATER PUMP) พรอมอุปกรณประกอบ 
11.9  ติดตั้งเครื่องเปาลมเย็น (FCU)  ช้ันที่ 3 และชั้นที่ 4 

ทั้งหมดแลวเสร็จ  (กําหนดเวลา   35   วัน) 
 
งวดที่  12  เปนจํานวน  7.4    %    (รอยละเจ็ดจดุสี่ของเงินสัญญาจาง) 

จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
12.1 ทําหินขัดกับที่บันได 

 12.2 ปูกระ... 
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12.2 ปูกระเบือ้งเคลือบพื้นและผนังภายในหองน้ํา  สวนที่เหลือ 
12.3 ติดตั้งสุขภัณฑ ช้ันลาง ,ช้ันที่ 2 , ช้ันที่ 3  และชั้นที่ 4 
12.4 ติดตั้งวงกบกรอบบานประตู – หนาตางอลูมิเนียม สวนที่เหลือ 
12.5 ติดตั้งบานประตูพรอมอุปกรณประกอบ  ช้ันลาง และชั้นที่ 2 
12.6 ติดตั้งแผนฝาเพดานชัน้ที่ 3 และชั้นที่ 4 (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานระบบ) 
12.7 ติดตั้งครุภัณฑ (ยกเวนครุภัณฑลอยตัวส่ังซื้อ) 

ทั้งหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา    35   วัน) 
 
งวดที่  13  เปนจํานวน  11.8    %   (รอยละสิบเอ็ดจุดแปดของเงินสัญญาจาง) 

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
13.1 ติดตั้งบานประตูพรอมอุปกรณประกอบ  ช้ันที่ 3  และช้ันที่ 4 และชั้นดาดฟา 
13.2 ติดตั้งอุปกรณประกอบอื่นๆ ภายในหองน้ําทั้งหมด 
13.3 ตกแตงวสัดุผิวพื้น ภายในอาคาร  ทั้งหมด (ยกเวนปูกระเบื้องยางและปูพรม) 
13.4 ตกแตงวสัดุผิวผนัง ภายในอาคาร ทั้งหมด 
13.5 ตกแตงวสัดุผิวผนังสปริทบล็อค ภายนอกอาคาร 
13.6 ติดตั้งดวงโคม, ปล๊ัก, สวิตช  ช้ันลาง , ช้ันที่ 2 ,ช้ันที่ 3  ,ช้ันที่ 4 และชั้นดาดฟา 
13.7 ติดตั้งตู  MDB  และตู LOAD CENTER 
13.8 ติดตั้งสายเมนไฟฟา 
13.9 ติดตั้งหมอแปลง (TRANSFORMER) 
13.10 ติดตั้งพดัลมระบายอากาศ ของงานระบบปรับอากาศ ทุกชั้น 
13.11 ติดตั้งพดัลมโคจรเพดาน 

ทั้งหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา   35   วัน) 
 
งวดที่ 14  เปนจํานวน  5.7    %   (รอยละหาจุดเจด็ของเงนิสัญญาจาง) 

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ  
14.1 ติดตั้งฝาเพดาน สวนที่เหลือทั้งหมด  
14.2  ติดตั้งงานกระจก 
14.3  ทาสีรองพื้นภายใน และภายนอกอาคาร 
14.4  ติดตั้ง UPS 
14.5  ติดตั้งสัญญาณแจงเพลิงไหม 
14.6  ติดตั้งงานระบบปองกันฟาผา 
14.7  ติดตั้งระบบโทรศัพท 
14.8  ติดตั้งระบบเสียงประกาศ 
                                                            14.9 ติดตั้ง… 
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14.9  ติดตั้งระบบ เสียง หองประชุม 
14.10   ติดตั้งตูดับเพลิง (FHC)  
14.11  ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 
14.12  ติดตั้งรางลิฟท 

ทั้งหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา   35   วัน) 
 
งวดที่  15  เปนจํานวน  17    %    (รอยละสิบเจ็ดของเงนิสัญญาจาง)  

จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
15.1 ปูกระเบื้องยางและปูพรม 
15.2  ติดตั้งราวบันได-ราวกันตก  
15.3  ทาสีภายใน-นอกอาคาร 
15.4  พนสีบานประต ู
15.5  ติดตั้งครุภัณฑ ส่ังซื้อ สวนลอยตัว 
15.6  ติดตั้งถังดับเพลิง  
15.7  เดินทองานสขุาภิบาลภายนอกอาคาร 
15.8  กอสรางบอดักกลิ่น, บอพักระบายน้ํา   
15.9  กอสรางรางระบายน้าํรอบอาคาร 
15.10 ติดตั้งลิฟท 
15.11 ตอเชื่อมระบบ แลวทดสอบระบบตาง ๆ ของงานทุกระบบ (TEST – RUN) ,พรอม
สงผลการทดสอบ (โดยมีวศิวกรของแตละสาขาประเภทสามัญวิศวกรของระบบนั้นๆ 
รับรองผลการในรายงานการทดสอบ) และไดพิจารณาอนุมัติแลว 
15.12 สงคูมือการใชงานอุปกรณของงานระบบตาง ๆ ทุกระบบ , พรอมฝกอบรมเจาหนาที่
ของผูวาจางจนเขาใจการใชงาน 
15.13 สงแบบแปลนที่กอสรางจริง (AS – BUILT DRAWING) ของงานระบบตาง ๆ ของ
ทุกระบบและ ไดทําการกอสรางรายการตาง ๆ   ทั้งหมดแลวเสร็จ   ครบถวน   ถูกตองตาม
รูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ   พรอมทั้งไดทําความสะอาดอาคารและพื้นที่ 
บริเวณโดยรอบ 

ทั้งหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา   35   วัน) 
 

หมายเหตุ ผูรับจางสามารถเบิกงวดงานขามงวดได ถางานดังกลาวผูรับจางกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาจาง 
ยกเวนงานในงวดสุดทาย 
 
 
                                                                                                                                                          7 วงเงิน… 
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7. วงเงินในการจัดจาง 
 ราคากลางของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 68,476,000.- บาท       
(หกสิบแปดลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) ซ่ึงเปนราคาที่ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ   
100,000.- บาท จากราคากลางงานกอสรางและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไปตองเสนอราคาครั้งละไมนอย
กวา  100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
 
8. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม 
 ผูสนใจติดตอขอทราบขอมูลเพิ่มเติม เสนอแนะวจิารณ หรือแสดงความคิดเหน็โดยเปดเผยตวัไดที่
ฝายพัสดุและบํารุงรักษา โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวงัสงขลา 90000                
หรือสอบถามรายละเอียดไดในวนั  และเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท 074- 468394  
 
 
 
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา 
 
 

ลงชื่อ……………………………….ประธานกรรมการ 
                                                             (นายกวี       ชีวะเสรีชล) 
 

ลงชื่อ……………………….……………….กรรมการ 
                                                             (นายสมพงษ       เอียดประพาล) 
 

ลงชื่อ……………………….……………….กรรมการ 
                                                                     (นายอดุร       พรรณนา) 
 

ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ 
(นายประภาส       สิงหทอง) 

 
 
 
 

  
คณะกรรม... 
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คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน รายการกอสรางอาคารเรือนนอนผูปวยตึกฟนฟู เลขที่แบบ 9162 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ 
                                                            (นายอับดุลมะเล็ก      หมัดอะดัม) 
 

ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ 
                                                            (นางสาวพรรัตน       รัตนศิริวงศ) 
 

ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ 
              (นายภราดร       จีนนุกูล) 

 
 
 
 
 


